PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Wiodawa, dnia 29 sierpnia 2023r.
WE WLODAWIE

22-200 Wiodawa, Al].Pilsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl,

https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa

ONS-HK.9031.16.16.2023
Gminny Zaklad Ustug Komunalinych
w Urszulinie Sp. z 0.0.
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22-234 Urszulin

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (1. Dz.U. 2023 poz. 537} § 3ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 1041 108
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 775 z pdZn.zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie

po zapoznaniu sie ze sprawozdaniem z badan nr L/0f12/2022/599/FM/C/2 z dnia 28.08.2023r.
badania probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 23.08.2023r.
przeprowadzonych w Laboratorium GBA Polska Sp. z o0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa oraz po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z dnia
29.08.2023 r. z badan proébek wody pobranej w ramach interwencji w dniu 28.08.2023r.
przeprowadzonych przez Oddzial Laboratoryjny PSSE w Chetmie

stwierdza brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w miejscowosciach:
Zabrodzie, Urszulin, Wiazowiec, Michalow, Wytyczno, Wélka Wytycka zaopatrywanych
w wode przez magistrale, na ktorej stwierdzono skazenie i nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociagu.
Niezwifoczne poinformowanie wszystkich uzytkownikow wodociggu, ze woda w obecnym
stanie nie nadaje sie do spozycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowania positkdw, lodu,
mycia owocow | warzyw, mycia zebdw i rak, kapieli i przemywania otwartych zranien.

3. Zapewnienie konsumentom korzystajgcym z tego wodociggu wody do spozycia
o odpowiedniej jakosci zdrowotne].

4. Podjecie skutecznych dziatan naprawczych oraz przedstawienie Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wiodawie planu dziatan naprawczych wraz
z terminem ich realizacji.

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wlodawie zezwala na:

- utrzymywanie wewnetrznej instalacji wodociggowej w ruchu jedynie w celu dokonania
skutecznej dezynfekcji i plukania sieci wodociagowe] oraz korzystanie z wody do celow
sanitarnych.

Ponowne dopuszczenie wody do spozycia nastgpi po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan
probek wody.




Uzasadnienie

Sprawozdanie z badan nr L/0/12/2022/599/FM/C/2 z dnia 28.08.2023r. probki wody
pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 23.08.2023r. przeprowadzonych w
Laboratorium GBA Polska Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP, ul. Mochtynska 65, 03-289
Warszawa i sprawozdan z badan probek wody przeprowadzonych przez Oddziat
Laboratoryjny PSSE w Chetmie nr WD/0425/23/N i WD/0432/23N z dnia 29.08.2023 r.
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczynska, gmina Urszulin zarzadzanego
przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o., ul. Szkolna 17, 22-234
Urszulin wykazaty, ze badana woda nie spetnia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 1
w czesci A tabela 1 i w czesci C tabela 1 powotanego na wstepie rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametrow mikrobiologicznych wystagpito:

1) W probce wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej w punkcie kontrolnym Piekarnia
- kran na hali produkeyjnej, ul. Lubelska 9 22-234 Urszulin, w ilosci: 33 jtk/100 ml liczby
bakterii grupy coli (przy normie 0 jtk/100ml)

2) W prébkach wody pobranej w ramach interwencji w punktach kontrolnych:

—  Wola Wereszczynska — hydrofornia, w iloéci 4 NPL/100 ml liczby bakterii grupy
coli (przy normie 0 jtk/100ml)

—  Sklep spozywczy, Wytyczno 67, w ilosci 200 NPL/100 ml liczby bakterii grupy
coli (przy normie 0 jtk/100ml)

w stopniu powodujgcym bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia, co skutkuje brakiem
przydatnosci wody do spozycia iuzasadnia unieruchomienie wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia Wola Wereszczynska woparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego
rozporzgdzenia. Unieruchomienie wodociggu oznacza zakaz korzystania z wody do
celéw spozywczych, picia, przygotowywania positkéw, lodu, mycia owocow i warzyw,
mycia zebow i ragk, kapieli i przemywania otwartych zraniei. Po przeprowadzeniu oceny
bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw dopuszcza sie utrzymywanie tego
wodociggu w ruchu wylacznie w celach technologicznych (uzdatnianie wody, ptukanie
sieci) oraz do celéw sanitarnych tj. sptukiwania toalet.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i ust. 9 ww. rozporzadzenia w przypadku stwierdzenia braku
przydatnosci wody do spozycia Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie
nakazuje podjecie skutecznych dziatan naprawczych, przedstawienie planu dziatan
naprawczych wraz z terminem ich realizacji. W warunkach niniejszej sprawy odstgpiono od
zagwarantowania stronie czynnego udziatu w postepowaniu, albowiem zachodzi konieczno$é
podjecia natychmiastowych dziatan ze wzgledu na niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia
ludzi - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.zm.).

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w osnowie decyzji.

Z uwagi na rodzaj nieprawidtowosci stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia konsumentéw, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu na mocy
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (fj. Dz. U. z
2023r., poz. 338).

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Lubelskiego Panstwowego
Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wiodawie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia lub zrzeczenie
sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do odwotania, decyzja staje sie ostat/@,c;‘%p:a;i;\—}g[a{omocna przed uplywem ww. terminu.

Otrzymuijg do wykonania: /
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Do wiadomoesci:
1. Wojt Gminy Urszulin,
2. Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny,
3. Powiatowe Centrum Zarzgdzania Kryzysowego we Wiodawie,
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wtodawie,






