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ONS-HK.903.1.16.16.2023
Gminny Zaklad Ustug Komunalnych
w Urszulinie Sp. z 0.0.
ul. Szkolna 17
22-234 Urszulin

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, arf. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu sciekdw ( tj. Dz. U, z 2020r. poz. 2028 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 21
ust. 4, ust. 7, ust. 9 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 104
i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 775 z pdZzn.zm.) po zapoznaniu sie z otrzymanymi od administratora wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczynska sprawozdaniami czastkowymi z badan wody
Nr 957/MV/23, Nr 958/\WW/23, Nr 959/W/23o0raz Nr 962/W/23 z dnia 01.09.2023 r.
i 02.02.2023 r. wykonanymi w ramach kontroli wewnetrznej w Miegjskim Przedsigbiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Wolynska 57, 22-100 Chetm, Laboratorium
ul. Bietawin 5a, 22-100 Cheim

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wiodawie

postanawia zmieni¢ decyzje Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny we Wiodawie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.,, znak: ONS-HK.8031.16.16.2023, w nastepujgcy sposob:

1. stwierdza warunkowa przydatnos$é¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczyniska, ktorego administratorem jest Gminny
Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp. z 0.0. ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin;
zaopatrujgcego w wode mieszkahcow miejscowosciach: Zabrodzie, Urszulin,
Wigzowiec, Michatow, Wytyczno, Wolka Wytycka;

2. nakazuje kontynuowaé uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji;

3. nakazuje niezwlocznie poinformowad konsumentoéw o przydatnosci wody do spozycia
przez ludzi i prowadzonym uzdathianiu wody;

4. nakazuje informowaé Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o prowadzonych na wodociggu dziataniach naprawczych;

5. prowadzi¢ badania mikrobiologicznej jakosci wody w ramach kontroli wewnetrznej
w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociggowej oraz w punktach sieci
pozwalajgcych na ocene skutecznosci prowadzonych dzialan naprawczych,
z czestotliwo$cig raz w miesigeu;

6. przekazywac Panstwowemu Powiatowemu inspektorowi Sanitarnemu we Wiodawie
wyniki z przeprowadzonych badan jakosci wody;

7. przeprowadzi¢ postgepowanie wyjasniajace, ustalajgce przyczyne zanieczyszczenia
wody w sieci wodociggowej,




Uzasadnienie

Po wdrozeniu dziatan naprawczych przez Gminny Zaktad Uslug Komunalnych

w Urszulinie Sp. z 0.0. ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin w dniu 31 sierpnia 2023 r., na zlecenie
administratora wodociggu, zostaty pobrane do badan kontrolnych probki wody z wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia Wola Wereszczynska, w szesciu punktach zgodnosci:

1. Ujecie wody — Wola Wereszczynska 4

2. Piekarnia, ul. Kwiatowa 11, Urszulin

3. NZOZ Ani-Med. — ul. Nowa 2, Urszulin

4. Whytyczno nr 67 — sklep spozywczy

Badania jakosSci wody przeprowadzono w  Miejskim  Przedsigbiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Wolynska 57, 22-100 Chetm, Laboratorium
ul. Bietawin 5a, 22-100 Chetm.

Badania wody obejmowaly zakres parametréw mikrobiologicznych: najbardzigj
prawdopodobng liczbe bakterii Escherichia coli, najbardziej prawdopodobng liczbe bakterii
grupy coli i liczbe enterokokéw katowych oraz stezenie chloru wolnego w wodzie, ktéra
w ramach prowadzonych dziatann naprawczych uzdatniana jest podchlorynem sodu.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 czes¢ D tabela 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dopuszczalne stezenie wolnego chloru w wodzie, w punkcie
czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczac¢ 0,3 mg/l.

Analizy jakosci wody nie wykazaly przekroczenia badanych parametrow
mikrobiologicznych oraz stezenia chloru wolnego w wodzie dostarczanej z ujecia Wola
Wereszczynska, w nastepujgcych punktach zgodnosci: Ujecie wody — Wola Wereszczyriska
4, Piekarnia, ul. Kwiatowa 11, Urszulin, NZOZ Ani-Med. — ul. Nowa 2, Urszulin, Wytyczno nr
67 — sklep spozywczy Nr 957/\W/23, Nr 958/\W/23, Nr 959/W/23 oraz Nr 962/W/23 z dnia
01.09.2023 r. 02.09.2023 r.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wiodawie stwierdza, ze woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zapewnionym
odpowiednim czasie kontaktu wody ze srodkiem dezynfekcyjnym, wprowadzana do sieci
wodociggowej, moze by¢ warunkowo uzywana do spozycia przez ludzi.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w osnowie decyzji. Od decyzji niniejsze;
stuzy stronie odwotanie do Lubelskiego Paihstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
za posrednictwem Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wiodawie
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia lub zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna przed uptywem ww. terminu.
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Otrzymuija do wykonania:
1. adresat
2, ala

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Urszulin, g '
2. Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanltarny,
3. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego we Wtodawie,
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wtodawie,




